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Arbeitsaufgabe

Gefährdungsbeurteilung

erstellen

Begehung / Kontrolle der

Wirksamkeit durchführen

Gefährdungs-

beurteilung

vorhanden ?

Wurde die

Wirksamkeit der

Maßnahmen

überprüft ?

Durchführung der

Instandhaltungsmaßnahme

Auftrag
mündlich / schriftlich

Freigabeschein / Erlaubnisschein

nein

nein

Ja

Ja

Allgemeine GBU
VDE 0105 Kap. 4.1 + 6.1.1

TRBS 1112 Kap. 4.1.1

Kap. 4.1.2

Individuelle GBU
TRBS 1112 Kap. 4.1.3

Kap. 4.2, 4.3, 4.4
- Zusätzliche Informationen

beschaffen

- Gefährdungen ermitteln

- Gefährdungen bewerten

- Maßnahmen festlegen

und dokumentieren

Last Minute Risk Analysis (LMRA)

BetrSichV§10.3.8

durch den Arbeitgeber oder

durch eine von ihm nach 

§ 13.2 ArbSchG beauftragte Person 


VEFK
ArbSchG §13.2
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Erprobung durchführen

Festgestellte Abweichungen

beseitigen

Prüfung gemäß § 14 / § 15

BetrSichV durchführen

Arbeitsmittel

In sicherem und

funktionsfähigem

Zustand?

Handelt es sich

um eine prüfpflichtige

Änderung ?

Arbeitsmittel zur

Verwendung freigeben

nein

ja

Ja

Nein

TRBS 1112 Kap. 5.2.3

TRBS 1112 Kap. 5.2.4

Sind die

Arbeiten abgeschlossen

und alle Hilfsmittel

entfernt ?

Festgestellte Abweichungen

beseitigen

DIN VDE 0105 Kap. 5.3.2

TRBS 1112 Kap. 5.2

nein

Ja
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